

Автоматизированная информационная система «Электронная карта свободной мощности для ТП объектов в ЦАО гор. Москва и на прилегающих к нему территориях»

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
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АИС Карта мощности
Описание функциональных характеристик
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[bookmark: _Toc93065010]Введение
[bookmark: Введение]Настоящий документ содержит описание функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «Электронная карта свободной мощности для технологического присоединения объектов в ЦАО гор. Москва и на прилегающих к нему территориях» (далее АИС Карта мощности или Система).
[bookmark: _Toc81411755][bookmark: _Toc93065011]Цели, назначение и область использования Системы
[bookmark: Установка_и_настройка_xMedia_Web_Server][bookmark: _Toc81411756][bookmark: _Toc93065012]Назначение Системы
Автоматизированная информационная система «Электронная карта свободной мощности для технологического присоединения объектов в ЦАО гор. Москва и на прилегающих к нему территориях» (АИС Карта мощности) предназначена для автоматизации процессов информирования работников структурных подразделений ПАО «Россети Московский регион»  при подготовке технических решений и согласовании ТУ на технологическое присоединение (ТП) объектов электроснабжения, расположенных на территории г. Москвы. Пользователями системы являются работники всех структурных подразделений Общества, которые участвуют в реализации бизнес-процесса ТП, включая участки по работе с клиентами и реализации услуг РЭР, а также начальники и главные инженеры УКС и РЭР МКС, оперативный и эксплуатационный персонал РЭР.
Проект направлен на достижение следующих целей:
Снижение трудовых и временных затрат структурных подразделений Общества на определение технической возможности и получение исходных данных для подготовки ТУ на ТП объектов на территории Центра Москвы;
Предварительное информирование работников всех структурных подразделений Общества, участвующих в реализации бизнес-процесса ТП, об объемах свободных мощностей в распределительной сети 0,4-20кВ, а также питающих центров 110-220 кВ ПАО «Россети Московский регион» в гор. Москва, которые могут быть использованы для электроснабжения ЭПУ Заявителей (потребителей);
Повышение уровня клиент-ориентированности и информационной открытости Общества, а также повышение качества услуг, оказываемых Обществом в сфере ТП потребителей электроэнергии; 
Использование накопленных в Системе данных при формировании перспективных планов реконструкции и нового строительства объектов электрических сетей ПАО «Россети Московский регион» в Центре Москвы.


[bookmark: Сопровождение_и_техническая_поддержка_Си][bookmark: _Toc81411757][bookmark: _Toc93065013]Область использования Системы
[bookmark: _GoBack]Конечными пользователями АИС Карта мощности являются сотрудники ПАО «Россети Московский регион»:
Специалисты Департамента технологических присоединений и реализации услуг;
Специалисты управления перспективного развития сети (УПР) МКС;
Специалисты Службы электрических режимов МКС, инженер по расчетам и режимам РЭР;
Специалисты департамента инженерного обеспечения технологического присоединения (ДИОТП) в части обслуживания Системы;
Специалисты управления АСТУ, отделы ОРАСТУ и ОСАСДУ в части подготовки данных для Системы;
Специалисты Участка по работе с клиентами и реализации услуг РЭР МКС;
Заместитель главного инженера по оперативной работе РЭР МКС и информационно диспетчер РДП;
Начальники УКС, начальники и главные инженеры РЭР МКС при согласовании технических условий договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Пользователи ИА ПАО «Россети Московский регион»:
Специалисты Департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения технологического присоединения  ПАО «Россети Московский регион» в части контроля функциональности;
Специалисты Департамента электрических режимов; 
Специалисты Управления информационных систем Департамента автоматизации бизнес-процессов филиала «Энергоучет».

[bookmark: Типовой_регламент_сопровождения_xMedia_W][bookmark: _Toc81411758][bookmark: _Toc93065014]Функции АИС Карта мощности
[bookmark: Условия_предоставления_услуг_по_сопровож]Реализованные в Системе технические решения обеспечивают выполнение следующих функций:
Отображение на электронной карте города Москвы и прилегающих территорий объектов электросетевого комплекса с подготовленной информацией и рассчитанным резервом мощности для: 
центров питания - подстанций напряжением 35 кВ и выше;
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов ТП/РП напряжением 6‑20 кВ;
зданий и сооружений, в которых располагаются вводно-распределительные устройства и щиты (ВРУ и ВРЩ), к которым непосредственно подключаются энергопринимающие устройства потребителей;
Отображение границ округов г. Москва, зон обслуживания РЭР МКС с возможностью изменения географической подложки;
Поиск объектов электросетевого хозяйства по адресу, по диспетчерскому наименованию, по коду технического места СУПА, по кадастровому номеру;
Окраска ТП, РП, ВРУ зданий и центров питания в соответствии с номинальным напряжение, резервом мощности, балансовой принадлежности, фильтрация объектов по этим признакам;
Измерение расстояний и площадей, получение списка объектов в выделенной области;
Окраска зон обслуживания ТП, подсветка ближайшей ТП от указанной точки на карте, подсветка всех ТП в зоне 300(500) м и от указанной точки на карте;
Просмотр подготовленной информации и рассчитанного резерва мощности для подстанций напряжением 35 кВ и выше:
диспетчерское наименование;
классы напряжения, кВ;
год ввода в эксплуатацию;
рассчитанный резерв мощности в МВт;
рассчитанный резерв мощности после реконструкции, МВт;
год последней реконструкции;
количество и установленная мощность силовых трансформаторов, МВА;
текущий статус ЦП (эксплуатация, реконструкция);
внешним сетевым ограничениям, имеющимся в питающей сети 110-220 кВ (при наличии);
Мероприятия по реконструкции согласно актуальной ИПР (при наличии);
результаты зимних замеров нагрузки;
результаты летних замеров нагрузки;
архив контрольных замеров;
Просмотр подготовленной информации и рассчитанного резерва мощности для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов:
диспетчерское наименование;
классы напряжения, кВ;
год ввода в эксплуатацию;
дата последней реконструкции;
количество и установленная мощность силовых трансформаторов, кВА;
суммарная величина резерва мощности, кВт;
текущий статус;
информация о существующих ограничениях;
контактная информация для получения справок;
просмотр карты ТП, фидерной карты, схемы компоновки;
данные о балансе строительной части;
список установленных трансформаторов с их техническими данными;
Данные по балансу РУ и трансформаторов;
Количество свободных мест на сборке РУ НН;
вызов списка архив замеров трансформаторов за последние 5 лет (вызов списка замеров);
данные по суммарной мощности ДТП на исполнении и заключенных после контрольного замера;
данные о суммарном потреблении ТП по месяцам года;
Просмотр подготовленной информации и рассчитанного резерва мощности для здания и каждого ВРУ в здании:
адрес здания, сооружения;
количество ВРУ(ВРЩ) с указанием класса напряжения, кВ;
максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, кВт;
текущий статус объекта (строительство, эксплуатация, разрушенное здание);
текущий статус;
информация о существующих ограничениях;
Просмотр подготовленной информации каждого ВРУ здания:
диспетчерское наименование;
принадлежность к ТП, переход к данным ТП, в карту ТП;
номинальное напряжение, кВ;
данные потребителя;
максимальная мощность по замерам, кВт(кВА);
Резерв мощности по КЛ 0,4 кВ (НКЛ);
Печать выделенной зоны карты с объектами;
Печать подготовленных форм отчетов.
АИС Карта мощности позволяет отображение разнородной технологической информации, хранящейся в разных информационных и технологических базах структурных подразделений ПАО «Россети Московский регион»  в простом, наглядном и пригодном для анализа виде на электронной карте г. Москва по объектам электросетевого хозяйства.
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[bookmark: Требования_к_персоналу][bookmark: _Toc81411759][bookmark: _Toc93065015]Требования к персоналу
[bookmark: Требования_к_персоналу_Заказчика][bookmark: _Toc81411760][bookmark: _Toc93065016]Требования к персоналу Заказчика
Для работы в АИС Карта мощности предусмотрены следующие категории персонала:
1. Администратор Системы:
Должен обладать навыками работы с персональным компьютером и стандартным офисным программным обеспечением на уровне опытного пользователя, а также базовыми навыками администрирования ОС и СУБД;
Для работы с Системой Администратор должен быть ознакомлен с Инструкцией по установке и настройке системы и Руководством Администратора АИС Карта мощности.
2. Пользователь портала АИС Карта:
Должен обладать навыками работы с персональным компьютером, интернет-обозревателем (веб-браузер) и стандартным офисным программным обеспечением;
Для работы с Системой пользователь должен быть ознакомлен с руководством пользователя АИС Карта мощности.
[bookmark: Требования_к_персоналу_Исполнителя][bookmark: _Toc81411761][bookmark: _Toc93065017]Требования к персоналу Исполнителя
Для реализации процессов обеспечения жизненного цикла АИС Карта мощности требуются следующие основные категории персонала Исполнителя:
1. Администратор базы данных, обеспечивающий установку, настройку, сопровождение, загрузку данных и развитие БД Системы;
2. Администратор Системы, обеспечивающий развёртывание и настройку компонентов и сервисов интеграции;
3. Инженер Технической поддержки, обеспечивающий анализ запросов на техническую поддержку, диагностирование и устранение неисправностей Системы, консультирование и обучение пользователей.
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